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STAGGERED TUBE BANK OF Low FINNED TUBES 
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H. G. Groehn 
ABSTRACT 
A ten rows deep tube bundle with 15 tubes in each row all of which were 
cooled has been tested (root diameter of the tubes D = 22,2 mrn, fin height 
h = 1,46 mm, fin pitch t = 1,25 mm). The mean heat transfer coefficient 
and pressure drop has been determined in the range of 5 . 103 < Re< 7 . 105. 
The results were compared w;th sem;emp;r;cal forrnulas given by Th.E. Schrnidt, 
A. Skrinska and J. Stasiulewitschius and W. Kast. In the same test ser;es 
the heat transfer of each row has been measured. Besides that the influence 
of half tubes which were fixed at the walls of the duct on heat transfer 
and flow resistance was investigated. Finally was made an attempt to judge 





JOL - 1462 Oktober 1977 
WÄRME- UND STRÖMUNGSTECHNISCHE UNTERSUCHUN-
GEN AN EINEM QUERDURCHSTRÖMTEN ROHRBÜNDEL-
WÄRMEAUSTAUSCHER MIT NIEDRIG BERIPPTEN 
ROHREN BEI GROSSEN REYNOLDS-ZAHLEN 
von 
H. G. Groehn 
Für ein Wärmetauschermodell, bestehend aus 10 hintereinanderliegenden Rohr-
reihen mit je 15 Rippenrohren (Kernrohrdurchmesser D = 22,2 mm, Rippenhöhe 
h = 1,46 mm, Rippenteilung t = 1,25 mm), dessen sämtliche Rohre am Wärme-
austausch beteiligt waren, wurden im Strömungsbereich 5 . 103< Re < 7 . 105 
die mittlere Wärmeübergangszahl und der Strömungswiderstand experimentell 
ermittelt und mit Berechnungsvorschlägen von Th.E. Schmidt, A. Skrinska 
und J. Stasiulewitschius sowie W. Kast verglichen. Gleichzeitig wurde der 
Anteil der einzelnen hintereinanderliegenden Rohrreihen an der Wärmeüber-
gangszahl der Rohranordnung gemessen. Ferner wurde der Einfluß von Halbroh-
ren an den Berandungen des Wärmeaustauschers auf das wärme- und strömungs-
technische Verhalten der Rohranordnung untersucht. Schließlich wurde ver-
sucht, eine Bewertung der durch die Berippung der Rohre erziel baren wärme-
und strömungstechnische Vorteile vorzunehmen. 
An dieser Stelle sei vermerkt, daß Herr Dipl.-Ing. Scholz wesentlichen An-
teil am Zustandekommen der Untersuchung hatte und daß auch die ~anung und 
Vorbereitung der Versuche in Zusammenarbeit mit Herrn Dipl.-Ing. Scholz er-
folgte. Dankend sei ferner die sorgfältige Durchführung der Messungen durch 
die Betriebsmannschaft des Hochdruck-Gas-Kanals unter der Leitung von 
Herrn lng.-grad. G. Türk und Herrn P. Sauer erwähnt. 
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2. Aufgabenstellung 
Bisherige Untersuchungen an Rippenrohrwärmeaustauschern konzentrierten 
sich im wesentlichen auf Strömungszustände mit Reynolds-Zahlen 5 • 103< 
Re< 105 und t daraus resultierend t auf Rohre mit relativ hohen Rippen 
(h/D > 0,1). 
Neue Anwendungsgebi ete, insbesondere inder Kernt.echni k, erwei terten j e-
doch, unterstützt durch neue Herstellungsverfahren, den Einsatzbereich von 
Rippenrohren auch zu Strömungszuständen mit größeren Reynolds-Zahlen hin. 
Die von den Glattrohrbündeln her bekannte Änderung der Gesetzmäßigkeiten 
für den Wärmeübergang und Strömungswiderstand bei überschreiten der kriti-
schen Reynolds-Zahl erlaubt es auch für Rippenrohranordnungen nicht, bei 
kleinen Reynolds-Zahlen gewonnene Berechnungsunterlagen zu größeren Reynolds-
Zahlen hin zu extrapolieren. Insbesondere bestand ein Mangel an Berechnungs-
unterlagen für die gegenüber herkömmlichen Rippenrohren eine Reihe von Vor-
teilen aufweisenden Rohre mit gewalzten Rippen, bekannt z.B. unter den 
Bezeichnungen "Trufin-Rippenrohr" oder "Gewa-Rippenrohr", Abb. 1. 
Aus dieser Situation heraus wurde beschlossen, im Hochdruck-Gas-Kreislauf 
des Institutes für Reaktorbauelemente der Kernforschungsanlage Jülich GmbH 
in Zusammenarbeit mit den Firmen "R. u. G. Schmöle Metallwerke" und "Deut-
sche Babcock AGil einen repräsentativen Ausschnitt eines für ein Leichtwas-
serreaktor-Kernkraftwerk geplanten Zwischenüberhitzers aus gewalzten Nied-
rigrippenrohren hinsichtlich seiner wärme- und strömungstechnischen Eigen-
schaften zu untersuchen. Der Firmenanteil bezog sich auf die kostenlose 
Beistellung der Rippenrohre durch die"R. u. G. Schmöle Metallwerke" sowie 
die übernahme der Fertigung und Fertigungskosten durch die "Deutsche Babcock 
AGil, Das in Zusammenarbeit mit den Industriepartnern erstellte Versuchspro-
gramm beinhaltete die Bestimmung der mittleren gasseitigen Wärmeübergangs-
zahl sowohl für das gesamte Rohrbündel als auch für jede einzelne der hin-
tereinanderliegenden Rohrreihen und die Ermittlung des Widerstandsbeiwertes 
der Rohranordnung. Die Untersuchungen sollten mit Luft als Strömungsmedium 
im Bereich 104< Re< 7 . 105 erfolgen. 
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3. Versuchsaufbau 
Mit Rücksicht auf die wärmetechnischen Untersuchungen wurde ein Versuchsauf-
bau gewählt, bei dem alle Rohre mit Ausnahme der Halbrohre an der Beran-
dung des Wärmeübertragers am Wärmeaustausch beteiligt waren, Abb. 2. Dieses 
Vorgehen bietet gegenüber der Beheizung oder Kühlung nur einzelner Rohre den 
Vorteil, daß eine Verfälschung der Meßergebnisse als Folge mangelhafter Gas-
mischung oder als Folge von Zufälligkeiten in der Anströmung des betreffenden 
Rohres vermieden wird. Die Abmessungen der Versuchsstrecke (2 m ~, 4 m Länge) 
gestatteten die Untersuchung eines auch für große Wärmeübertrager repräsenta-
tiven Modells im Maßstab 1 : 1. Das Testrohrbündel bestand aus z = 10 in Strö-
mungsrichtung des Gases hintereinanderliegend angeordneten Rohrebenen. Je-
de Rohrebene enthielt n = 15,5 Rohre. Der Rohrdurchmesser, über die Rippen-
spitze gemessen, betrug DA = 25,12 mm. Um den Einfluß der Anlaufsträmung 
abschätzen zu können, war die Vorschaltung von 4 sogenannten "Blindrohr-
reihen" möglich, Blindrohre deshalb genannt, weil sie nicht am Wärmeaustausch 
beteiligt waren. Eine vollständige Auflistung der geometrischen Daten des 
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= 1,46 mm h/D=6,58.10-2 
t = 1,25 mm t/D=5,69'10-2 
d ~ 0,3 mm d/D~1,35'1o-2 
Trapezrippe mit gerundetem 
Rippenfuß, siehe Abb. 1 
Spiral rippe Steigung ~ 10 
'P = 3,213 
St 35.8 
t q = 31 mm sq=tq/D=1,40 
t l = 26,85 mm sl=t,/D=1,21 
L =900 mm 
n = 15,5; 15 Rohre waren 
am Wärmeaus-
tausch beteiligt 





Die Rohrabmessungen und Rohrteilungen des TestrohrbUnde1s entsprechen den 
heutigen Anforderungen an einen kompakten Wärmetauscher und wären ähnlich 
auch ohne den als Bezugspunkt dienenden erwähnten Zwischenwärmetauscher 
gewählt worden. 
Die Rohre waren an ihren Enden in die Seitenwände eingewalzt und über Krüm-
mer mit den benachbarten Rohren verbunden. Infolge der kleinen Rohrteilun-
gen waren hierfür selbst gefertigte, nicht handelsübliche Krümmer nötig. Um 
eine Rippenwirkung der Seitenwände zu verringern, waren diese auf ihrer den 
Rohren zugewandten Seite mit einer 3 mm dicken Asbestplatte und einem dünnen 
Abdeckblech, das keine mechanische Verbindung zu den Rohren besaß, verklei-
det. 
Die Auslegungsdaten des Hochdruck-Gas-Kreislaufes (HO-Kanal) /1/, Abb. 3 
(Gasdruc~40 bar, Gastemperatur$670 K, Volumenstrom ~ 6 m3/sec, Heiz-
leistung~ 2 MW) ermöglichten die Einstellung von Strömungszuständen mit 
Reynolds-Zahlen bis Re-::o8' 105. Die Reynolds-Zahl konnte durch Änderung 
des Gasdruckes und der Gebläsedrehzahl variiert werden. Zur Oberprüfung der 
Meßgenauigkeit wurde der Gasdruck während des Versuchsbetriebes stufenwei-
se derart geändert, daß über die Regelung der Gebläsedrehzahl die Einstel-
lung gleicher Reynolds-Zahlen bei unterschiedlichen Gasdrücken möglich war. 
Der Turbulenzgrad der Anströmung betrug über den größten Teil des Meßquer-
schnitts Tu~ 0,7 %. 
Zur Ermittlung der gasseitigen Wärmeübergangszahl der Rohre wurde die dem 
Gas (Luft oder Helium) im HO-Kanal zugeführte Wärme im Rohrbündel an die 
Rohre int Kreuzgegenstrom durchfließendes Kühlwasser eines Sekundärkreis-
laufes abgegeben. Zur Anpassung an die Leistung der Kühlwasserpumpe mußte 
der KUhlwasserstrom auf fünf parallel geschaltete Teilströme aufgeteilt 
werden, so daß jeweils 3 der 15 Rohre einer Rohrebene von einem separaten 
Teilstrom durchflossen wurden~ Abb. 4. Außerhalb des Rohrbündels wurden je-
weils 2 Teilströme in einem Teilzweig vereinigt, da das Sekundärsystem nur 
mit drei separaten Mengenmeßstrecken ausgerüstet ist. Die Kontrolle und 
Einstellung gleichen Wassermengenstromes in den beiden Teilströmen eines 
Teilzweiges erfolgte über die Messung der Wasseraufheizung in den beiden 
Tei 1 strömen. 
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Der Anteil der einzelnen hintereinanderliegenden Rohrebenen am mittleren 
Wärmeübergang der Gesamtanordnung wurde durch die Messung der Wasseraufhei-
zung jeder Rohrebene in einem der Teilströme ermittelt. Um eventuell von 
der Berandung des Wärmetauschers herrührende Einflüsse auszuschalten, wurde 
für die Einzelreihenmessung der die in der Mitte einer Rohrebene gelegenen 
drei Rohre umfassende Teil strom verwendet. 
Für die Bestimmung des Widerstandsbeiwertes der Rohranordnung wurde der 
statische Druck vor und hinter dem Rohrbündel gemessen. In der Deck- und 
Bodenplatte des Wärmetauschers waren jeweils in einer Ebene quer zur Strö-
mungsrichtung gleichmäßig über die Kanalbreite verteilt 3 Druckbohrungen 
angeordnet, die zu Ringleitungen zusammengeschlossen wurden, Abb. 5. Um 
Fehlmessungen durch den Druckabfall unmittelbar vor dem Rohrbündel und den 
Druckanstieg stromabwärts vom Rohrbündel zu vermeiden, wurden die Meßebe-
nen für den statischen Druck 180 mm vor die erste bzw. 400 mm hinter die 
letzte Rohrreihe gelegt. Zwei weitere Meßebenen befanden sich in Höhe der 
5. und der 9. Rohrebene des zehnreihigen Rohrbündels. 
4. f4eßtechn i k 
4.1 r~~~~r~~~r~D 
Alle Temperaturen wurden mit ummantelten Ni-CrNi-Thermoelementen gemessen. 
Die Gaseintrittstemperatur wurde als arithmetischer Mittelwert aus 8 gleich-
mäßig über den Meßquerschnitt von 0,48 . 0,9 m2 verteilten und 200 mm strom-
aufwärts von der ersten Rohrreihe angeordneten Thermoelementen ermittelt. 
Um Verdampfung des Wassers in dem bei einem Druck von 15 bar betriebenen 
Sekundärkreislauf zu vermeiden wurde für die Wärmeübergangsmessungen eine 
Gaseintrittstemperatur von TGas ~ 460 K gewählt. Infolge der sehr geringen 
Gasgeschwindigkeit in der Beruhigungsstrecke des HD-Kanals vor der eigent-
lichen Versuchsstrecke trat bei kleinen Gebläsedrehzahlen ein beträchtliches 
Temperaturgefälle über die Höhe der Versuchsstrecke auf mit Abweichungen 
von maximal + 7 K vom Mittelwert. Diese Temperaturunterschiede waren aber 
wegen der guten Gasmischung innerhalb des Rohrbündels nahezu ohne Einfluß 
auf die Temperaturverteilung auf der Gasaustrittsseite des Rohrbündels und , 
wie bei der Diskussion der Meßergebnisse gezeigt wird, ohne meßbaren Einfluß 
auf die ermittelte Wärmeübergangszahl . Ähnlich wie die Gaseintrittstemperatur 
wurde auch die Gasaustrittstemperatur mit 16 an 2 Rechen montierten Thermo-
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elementen 500 mm hinter der letzten Rohrreihe des Bündels gemessen. 16 wei-
tere Thermoelemente waren unmittelbar hinter dem Wärmetauscher so angeordnet, 
daß die Gastemperatur in der Mitte einer jeden Strömungsgasse der letzten 
Rohrreihe bei halber Rohrlänge gemessen werden konnte. Die Thermoelemente 
dienten dazu, eventuelle Wandeinflüsse auf die Gasabkühlung zu ermitteln. 
Zur Messung von Wassertemperaturen wurden die Thermoelemente in speziell für 
diesen Zweck konstruierte, dünnwandige Tauchhülsen eingeführt, deren Eintauch-
länge in die Rohre so groß war, daß Fehler infolge Wärmeableitung vernach-
lässigbar blieben. Für die Wassereintrittstemperatur diente wie für die Ther-
moelemente zur Gastemperaturmessung der Eispunkt als Referenztemperatur. Al-
le anderen Wassertemperaturen wurden in Differenz zur Wassereintrittstempe-
ratur gemessen. Es waren dies die Aufheizung des Wassers in den 3 Teilzwei-
gen und die Aufheizung der Gesamtwassermenge, die zur Kontrolle der Wasser-
menge in den Teilströmen eines Teilzweiges erfolgte Messung der Wasserauf-
heizung und die in einem Teilzweig durchgeführte Messung der Wasseraufhei-
zung in jeder der hintereinanderliegenden Rohrreihen. Die bei den Untersu-
chungen verifizierte Gasabkühlung änderte sich im Bereich 16 K ~6TGas~ 
140 K, die Aufheizspanne des Wasser lag zwischen 13 K6~ TWasser< 90 K, 
die logarithmische Temperaturdifferenz betrug 40 K < $<80 K. Zwischen 
zwei aufeinanderfolgenden Rohrreihen wurden Temperaturdifferenzen der Grö-
ße 0,5 K <: b. TWasser,Reihe < 16K gemessen. 
4.2 Drücke, Druckdifferenzen 
------------------------
Drücke und Druckdifferenzen wurden mit Wirkdruckwandlern gemessen, die ein 
dem anstehenden Druck proportionals elektrisches Signal lieferten. Der sich 
mit dem Absoludruck etwas ändernde Nullpunkt der Druckmeßgeräte wurde vor und 
nach jeder mit konstantem Druck gefahrenen Versuchsreihe gemessen und vom 
jeweiligen Meßsignal in Abzug gebracht. Innerhalb einer Versuchsreihe stark 
variierende Wirkdrücke wurden zur Erhöhung der Meßgenauigkeit mit mehreren 
parallel geschalteten Wirkdruckwandlern unterschiedlichen Meßbereiches ge-
messen. Ermittelt wurden der Absolutdruck vor der Meßstrecke, der Druckab-
fall über die Länge des Rohrbündels, die Druckdifferenz zwischen der Ver-
suchsstrecke und der Mengenmeßstrecke, die Wirkdruckdifferenzen an den Men-
genmeßstrecken für den Gasmassenstrom und die Wassermengenströme. 
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Der Gasdurchsatz wurde mit einer in Anlehnung an DIN 1952 gefertigte Ven-
turidüse kurzer Bauart gemessen, Abb. 3. Da DIN 1952 für den gegebenen Rohr-
durchmesser von D = 800 mm 0 nicht mehr gilt und auch die dort geforderte 
Vorlauflänge nicht eingehalten wurde, war in früheren Versuchen der Durch-
flußbeiwert der Venturidüse experimentell ermittelt worden. 
Die Kühlwassermenge wurde sowohl insgesamt als auch in den 3 Teilzweigen des 
Sekundärsystems mit Düsen nach DIN 1952 gemessen. Die Summe der 3 Teilzweig-
messungen lag um 0 - 2 % über dem direkt gemessenen Wert für die Gesamtwas-
sermenge. Die Gesamtwassermenge diente als Grundlage für die Auswertung. 
Die vom Gas an das Wasser abgeführte Wärmemenge wurde als Produkt aus Was-
sermengenstrom, Wasseraufheizung und Wärmekapazität des Wassers ermittelt. 
In Abzug gebracht wurde die für die Durchströmung des ~ärmetauschers aufge-
wandte und im wesentlichen als Reibungswärme zugeführte Pumpleistung. Ihr 
Anteil an der insgesamt übertragenen Energie betrug maximal 0,7 %. In Abzug 
gebracht wurde ferner die durch Strahlung übertragene Wärmeleistung. Eine 
Abschätzung erfolgte mit den in /14/ und /15/ angegebenen Berechnungsmetho-
den. Der Strahlungsanteil an der insgesamt übertragenen Leistung betrug da-
nach maximal 0,3 %. 
Eine Kontrolle der Leistungsmessung ergab sich durch Vergleich der Summe der 
von den Teilzweigen übertragenen mit der vom Gesamtwasserstrom übertragenen 
Energie. Wie im vorigen Abschnitt bezüglich der Wassermengen mitgeteilt, er-
gab sich aus den Teilzweigmessungen ein um 0 - 2 % größerer Wert für die Wär-
meleistung als aus der für die Auswertung der Versuche verwendeten Messung 
im Gesamtwasserstrom. In der durch Auswertung der Messung von Gasmassenstrom 
und Gasabkühlung erstellten Energiebilanz ergaben sich zwischen gas- und 
wasserseitiger Leistungsmessung Abweichungen, die allgemein ~ ~ 2,5 % waren. 
Einzelne Meßpunkte mit größeren Abweichungen blieben bei der Versuchsauswer-
tung unberücksichtigt. 
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Die Geschwindigkei.tsverteilung über den Meßquerschnitt senkrecht zur Rohr-
achse bei halber Rohrlänge wurde mit einem Prandtl-Rohr 480 mm und 10 mm 
hinter der letzten Rohrreihe ermittelt. Die Prandtl-Rohr-Messung besitzt, 
insbesondere bei höheren Drücken, gegenüber anderen Meßverfahren den Vorteil 
der einfachen Handhabung. Die durch die Richtungsempfindlichkeit des Prandtl-
Rohres gegebenen Fehlermöglichkeiten wurden dafür in Kauf genommen. Als Kon-
trollmöglichkeit für die Zuverlässigkeit der Prandtl-Rohr-Messung diente die 
aus der Mengenmessung errechenbare mittlere Gasgeschwindigkeit. Abweichungen 
von maximal + 10 % der aus der Prandtl-Rohr-Messung 480 mm hinter dem Wärme-
tauscher ermittelten gegenüber der rechnerischen mittleren Geschwindigkeit 
konnten gemäß dem Zweck der Messung toleriert werden. Die Meßwertaufnahme 
erfolgte mit einem Präzisions-Druckmeßgerät, das mit einer Bourdonröhre aus-
gestattet ist. 
Die Meßwerterfassung erfolgte mit einer von einem Prozeßrechner gesteuerten 
digitalen Datenerfassungsanlage. Die Anlage hat eine Kapazität von 300 Meß-
stellen und eine Auflösung von ~ 10 uV, die Geschwindigkeit der Meßwerterfas-
sung beträgt 7 Meßstellen/sec. Für die Meßwertaufnahme wurde stets das Er-
reichen des Beharrungszustandes der Meßgrößen abgewartet. Der Beharrungszu-
stand war bei Wärmeübergangsmessungen innerhalb einer Druckstufe allgemein 
nach 20 Minuten erreicht. Die Meßwertaufnahme erfolgte fünfmal hintereinan-
der, um eventuelle Obertragungsfehler oder IAusreißer" bei der sich anschlie-
ßenden arithmetischen Mittelung erkennen und ausschalten zu können. Die Da-
ten wurden auf einem Magnetband gespeichert, für die spätere Auswertung stand 
eine Großrechenanlage IBM 370-168 zur Verfügung. Die für die Versuchsauswer-
tung benötigten Stoffwerte wurden mit Hilfe eines Programms berechnet, dem 
die Angaben in den Tables of Thermodynamic and Transport Properties /2/ zu-
grunde liegen. 
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5. Grundlagen der Versuchsauswertung 
5.1 ~~t~~~~~tg~~g 
Die Wärmeübergangszahl auf der Gasseite der Rippenrohre O(S wurde indirekt 
aus der Wärmedurchgangszahl k berechnet. Für die Wärmedurchgangszahl gilt 
1 = L + F . L + 1 n (D/ Di) • F 
1< o(s r; O(i 27f [ • JlRippe (1) 
F bezeichnet in dieser Gleichung die gesamte äußere Rohroberfläche. Die Wär-
medurchgangszahl läßt sich über die Messung der Wärmeleistung und der Tempe-
raturdifferenz zwischen Gas und Wasser aus der Beziehung 
k = Q F • e (2) 
ermitteln. 
Die nach Gleichung (1) zur Bestimmung von O(S notwendige Wärmeübergangszahl 
auf der Sekundärseite O(i wurde über die Beziehung 
Nu. = a • Re~ Pr.o,34 
1 1 1 (3) 
bestimmt. Die Konstanten a und b ergaben sich im Versuch nach dem Verfahren 
von Wilson /4/ zu 
a = 0,023 
b = 0,8 
Bei der Beschreibung des Wärmeüberganges an einer berippten Oberfläche wird 
vereinfachend allgemein von einer sowohl für die Rippenfläche a1s auch für 
den verbliebenen Glattrohranteil gleichen mitt1eren Wärmeübergangszahl ~ 
ausgegangen. Sie wird mit der scheinbaren Wärmeübergangszahl ~s durch die 
Beziehung 
exs = IX (F /F.1J' + F /F) R G (4 ) 
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verknüpft /5/. FR/F und FG/F bezeichnen den Rippen- bzw. den verbliebenen 
unberippten Anteil an der Gesamtoberfläche. Der in Glg. (4) eingeführte Rip-
penwirkungsgrad ~ bezeichnet das Verhältnis der Differenz zwischen Fluid-
temperatur und mittlerer Rippentemperatur zur Temperaturdifferenz zwischen 
Fluid und Rippengrund. 
,5r- TFluid - TRippe,Mittel 
- TFluid - TKernrohr (5) 
Mit den Randbedingungen, daß die Temperatur an der Rippenspitze gleich der 
Fluidtemperatur ist, mithin an der Rippenschneide kein Wärmeübergang erfolgt 
und daß weiterhin kein Wärmeaustausch über den Rippenquerschnitt erfolgt, be-
rechnet sich der Rippenwirkungsgrad für eine Rippe mit rechteckigem Quer-




= ~2 0( 
cl • ;Il Rippe 
(6) 
(7) 
d bezeichnet die Dicke, h die Höhe der Rippe, ~ Rippe die Wärmeleitfähigkeit 
des Rippenmaterials. Nach Schmidt /6/ kann Glg. (6) auch zur Berechnung des 
Rippenwirkungsgrades von Kreisrippen auf Rundrohren verwendet werden, wenn 
bei der Bestimmung der Rippenhöhe das Verhältnis von Rippenaußendurchmesser 
DA zu Kernrohrdurchmesser D berücksichtigt wird. Einschließlich einer Korrek-
tur für die Wärmeabgabe an der Rippenschneide und zur Berücksichtigung des 
Temperaturfeldes quer zur Rippe ist nach Schmidt für die Kreisrippe anstelle 
der tatsächlichen Rippenhöhe h näherungsweise die Ersatzhöhe h" 
h" = h (1 + ~) . D D (1 + 0,35 ln rP-); h/d > 3;/- < 3 (8 ) 
in Glg. (6) einzusetzen. Mit dieser Näherungsformel werden die Wärmeüber-
gangsverhältnisse an Rippenrohren im Bereich 1>ir>0,5 genügend genau er-
faßt. 
18 
Ein gegenüber dem Vorschlag von Schmidt modifiziertes Berechnungsverfahren 
wird von Skrinska und Stasiulevicius 171 angewendet. Als Beziehung zwi-
schen scheinbarer und tatsächlicher Wärmeübergangszahl ermittelten sie auf-
grund umfangreicher Versuche 
(9) 
Der Rippenwirkungsgrad in oben angeführter Definition wird nach der für 
Kreisrippen rechteckigen Querschnitts ohne Berücksichtigung des Wärmeüber-
ganges an der Rippenschneide gültigen Beziehung berechnet: 
(10) 
Xl = 11 (m.DA/2)/K1(m.DA/2) 
10,Ko' K1, 11 = Besselfunktionen 
Der Wärmeübergang an der Rippenschneide ist durch Rechnung mit einer um die 
halbe Rippenbreite vergrößerten Rippenhöhe zu berücksichtigen. Die Abwei-
chungen in der Größe des Rippenwirkungsgrades, die sich aus der Berechnung 
nach Glg. (6) und Glg. (10) ergeben, sind für übliche Rippenabmessungen bei 
~) 0,5 kleiner als ~ 1 %. 
~ 1 ist" ein Maß für die Ungleichförmigkeit der Wärmeübergangszahl über die 
Höhe der Rippe und wurde experimentell bestimmt zu 
"1'1 = 0,97 - 0,056 m·h ; 0,3< m·h <3,0 (11) 
Schmidt, Glg. (4), ließ die Änderung der D( -Zahl über die Rippenhöhe un-
berücksichtigt, da diese Änderung bei kleinen Werten von m·h und ~> 0,5 
die mittlere Wärmeübergangszahl nach einer Abschätzung von Schmidt nur un-
wesentlich beeinflußt. Die Berücksichtigung der Ungleichförmigkeit des Wär-
meüberganges an der Rippe nach Glg. (11) führt jedoch schon bei m·h = 1 zu 
einer Verringerung des ersten Summanden in Glg. (10) um etwa 9 % und damit 
allgemein zu einer nicht mehr zu vernachlässigenden Vergrößerung in C< . 
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~ bezeichnet in Glg. (10) einen Koeffizienten, der bei den in /7/ unter-
suchten trapezförmigen Rippen diese Trapezform berücksichtigen so'l. Die 
graphische Darstellung in /7/ kann wiedergegeben werden durch die Bezie-
hung 
(12) 
Ein Vergleich zwischen den mit Glg. (4) und mit Glg. (10) errechneten 
~-Zahlen anhand der in /7/ experimentell untersuchten 21 versetzt ange-
ordneten Rohrbündel zeigt /8/, daß im gemeinsamen Gültigkeitsbereich bei-
der Gleichungen (tr> 0,5), die nach Skrinska und Stasiulevicius berechne-
ten c< -Zahlen um 3 - 10 % größer sind als bei Rechnung nach Schmidt. 
Ein in mancher Konsequenz anderer Weg zur Erfassung und Beurteilung der 
Wärmeübertragungsverhältnisse an berippten Oberflächen wird in der 2. Auf-
lage des VDI Wärmeatlas /9/ nach Krischer/Kast beschritten. Im Gegensatz 
zu Glg. (4) wird zur Kennzeichnung der gegenüber der unberippten Oberflä-
che vergrößerten Wärmeleistung eine scheinbare Wärmeübergangszahl CX so de-
finiert, die auf die unberippte Oberfläche bezogen ist, im Falle des Kreis-
rohres also auf die Oberfläche Fo des unberippt gedachten Kernrohres. Un-




o(*bezeichnet die Wärmeübergangszahl der Rippenfläche, die auf den mit 
Rippen versehenen Teil der Grundfläche FRO bezogen ist. t bezeichnet die 
Rippenteilung. Der ähnliche Aufbau von Glg. (13) und Glg. (4) läßt sich bes-
ser ersehen, wenn man Glg. (13) in folgender Form schreibt 
F FG 0( = CX ( 2 lf' RO + r) 
so mcr ~ 0 (15) 
\.il bezeichnet wie V bzw. ~ einen Rippenwirkungsgrad und ist mit V1 
verbunden durch die G1e;chung. 
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(16) 
Für den Fall der Rechteckrippe ohne Berücksichtigung der Rippenschneide sind 
G1g. (4) und G1g. (13) ineinander überführbar, für andere Rippenformen gilt 
dies nicht mehr. Das beispielsweise bei einer Trapezrippe auf einem Kreisrohr 
gegenüber der Rechteckrippe geänderte Oberflächenverhältnis F/Fo findet in 
61g. (13) keinen Ausdruck, ebensowenig die Änderung im Verhältnis FR I FG. 
Dadurch wird allgemein bei Anwendung der Berechnungsvorschrift von Krischerl 
Kast der physikalische Bezug für die Wärmeübergangszahl eingeschränkt. 
Die Berücksichtigung des Wärmeüberganges an der Rippenschneide erfolgt wie 
bei den anderen Autoren durch Vergrößerung der Rippenhöhe um die halbe Rip-
penbreite. 
Eine allgemeingültige, dimensionslose Darstellung der Ergebnisse der Wärme-
übergangsmessungen wurde unter Berücksichtigung der Ähnlichkeitstheorie des 
Wärmeüberganges durch Auftragung der Nusselt-Zahl Nu als Funktion der Rey-
nolos-Zahl Re und der Prandtl-Zahl Pr in Form einfacher Potenzgesetze ange-
strebt. 
(17) 
Die Abhängigkeit der Wärmeübergangszahl von der Pr-Zahl konnte im Experi-
ment nicht ermittelt werden, da sich die Pr-Zahl der verwendeten Gase He-
lium und Luft nur geringfügig unterscheidet. Als Exponent für die Pr-Zahl 
wurde aufgrund umfangreicher Untersuchungen von Zukauskas u.a. 110/ an quer-
angeströmten Glattrohrbündel n = 0,36 gewählt. 
Als kennzeichnende Länge in der Nusselt-Zahl und der Reynolds-Zahl wurde 
allgemein der Kernrohrdurchmesser D verwendet. Als maßgebliche Geschwindig-
keit zur Bildung der Reynolds-Zahl diente die Geschwindigkeit w im engsten 
Querschnitt der Rohranordnung. Es gilt 
Nu = cx . DI i\ 




Die mit der scheinbaren Wärmeübergangszahl ~ s gebildete Nusselt-Zahl wird 
durch den Index "s" gekennzeichnet. 
Nus = O(.s . D/ /l (20) 
Lediglich bei Einordnung der Meßergebnisse in die einheitliche Darstellung 
für durchströmte Kanäle und umströmte Körper nach Krischer/Kast werden ande-
re Definitionen für die dimensionslosen Kennzahlen verwendet. Sie werden 
bei der Darstellung der Meßergebnisse in Abschnitt 6.1 mitgeteilt. 
Der Strömungswiderstand des Rohrbündels wurde als Differenz ~ p der stati-
schen Drücke vor und hinter der Rohranordnung ermittelt. Ein dimensionsloser 
Widerstandsbeiwert ~ der Rohranordnung wurde wie üblich durch Normierung 
mit dem Staudruck der Strömung gebildet 
~= 1 z (21) 
Mit w ist die Geschwindigkeit im engsten Querschnitt zwischen den Rohren be-
zeichnet, z gibt die Anzahl der in Strömungsrichtung hintereinanderliegen-
den Rohrreihen an. 
Ein großer Teil der Messungen zur Ermittlung des Strömungswiderstandes er-
folgte gleichzeitig mit den Wärmeübergangsmessungen. In diesem Falle wurde 
infolge der Dichteänderung ~ ~ des Gases bei seiner Abkühlung über die Län-
ge des Wärmetauschers eine Korrektur für den Widerstandsbeiwert erforderlich, 




Bei den im Bereich kleiner Reynolds-Zahlen großen Änderungen zwischen Gas-
e;ntritts- und Gasaustrittstemperatur beträgt die Korrektur bis zu 11 % des 
Gesamtwiderstandsbeiwertes. Der Vergleich zwischen den mit und ohne Wärme-
übergang ermittelten Widerstandsbeiwerten zeigt gute Obereinstimmung (Abb. 16 
bzw. A,bb. 17). 
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Wie für den Wärmeübergang wurde auch für den Widerstandsbeiwert eine Dar-
stellung der Meßergebnisse in der Form 
~ = k. Re r (23) 
angestrebt. 
Al s Bezugstemperatur für die Stoffwerte ~ ,it ,~ und cp in den Kennzahl en 
Nu, Re und Pr wurde bei Darstellung der Wärmeübergangsmessungen aufgrund der 
in /13/ mitgeteilten Versuchsergebnisse eine mittlere Grenzschichttemperatur 
verwendet nach folgender Definition: 
(24) 
In dem zur Normierung des Strömungswiderstandes verwendeten Staudruck wurde 
die Dichte ~ bei mittlerer Gastemperatur TGas eingesetzt. Die Wahl der Stoff-
wertbezugstemperatur beeinflußt normalerweise die Größe der Faktoren und 
Exponenten in den Glg. (17) und (23). Für den hier untersuchten Rippenrohr-
wärmetauscher behalten in dem untersuchten Temperaturbereich die bei Verwen-
dung der mittleren Grenzschichttemperatur abgeleiteten Gesetzmäßigkeiten 
auch bei übergang auf die mittlere Gastemperatur als Stoffwertbezugstempe-
ratur näherungsweise Gültigkeit. Die Steigung im Verlauf der Wärmeübergangs-
kurve ändert sich nicht, für den Faktor c in Glg. (17) ergeben sich um 
2 - 3 % größere Werte. (Vergleich zwischen Abb. 9 und Abb. 10). 
Anschließend an eine Fehlerrechnung, die für Untersuchungen an Glattrohr-
bündeln durchgeführt wurde /23/, sollte ein Fehler ähnlicher Größe für die 
Konstanten c und k in den Glg. (17) und (23) auch für das Rippenrohrbündel 
gelten, das bei gleichem Meßaufbau wie die erwähnten Glattrohranordnungen 
untersucht wurde. Ungünstig auf die Fehlergröße wirkt sich ein möglicher 
Meßfehler bei der Bestimmung der Oberfläche des Rippenrohres aus. Ferner 
ist beim Rippenrohrbündel der Anteil des wasserseitigen Wärmewiderstandes 
größer als beim Glattrohrbündel, mithin wirken sich Unsicherheiten in der 
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Bestimmung der Konstanten a il' Glg. (3) gravierender als beim Glattrohrbün-
del auf den Fehler von c in Glg. (17) aus. Gegenüber den in /23/ mitgeteil-
ten Messungen wurde andererseits die Meßwerterfassung wesentlich verbessert, 
so daß daraus resultierende Fehler zu vernachlässigen sind. Der zusätzliche 
Fehler, der bei der Umrechnung von der scheinbaren in die mittlere reale 
Wärmeübergangszahl gemacht wird, beeinflußt infolge des großen Rippenwirkungs-
grades ~> 0,8 den Gesamtfehler nur wenig. Für Wärmeübergangs- und Strömungs-
widerstandsmessungen kann ein Fehler ~ + 4 % angegeben werden. Dies gilt 
bei Messungen mit Luft als Strömungsmedium für Re> 2 . 104, bei Messungen 
in Helium für Re > 5 . 103. 
6. Meßergebnisse 
6.1 ~i~~1~r~_~~rm~~e~r9~~9~~~bl_2~~_~~bDr~ibi9~D_ß2bre~~2~l~ 
In Abb. 6 und Abb. 7 ist die eingangs definierte scheinbare Nusselt-Zahl als 
Funktion der Reynolds-Zahl aufgetragen, in Abb. 6 für die Untersuchungen 
mit Luft, in Abb. 7 für die Untersuchungen mit Helium als Strömungsmedium. 
Mit unterschiedlichen Symbolen sind die bei den Untersuchungen eingestell-
ten verschiedenen Gasdrücke bezeichnet. Die zur überprüfung der Meßtechnik 
vorgenommene überlappung zwischen den Meßwerten mit gleicher Re-Zahl, aber 
unterschiedlichen Drücken zeigt, daß Meßfehler, die beispielsweise aus ver-
schieden großen Differenzdrücken an der Mengenmeßstrecke oder aus differie-
renden Temperaturprofilen am Eintritt in den Wärmetauscher resultieren kön-
nen, vernachlässigbar sind. 
Die mit Luft als Strömungsmedium durchgeführten Messungen der Abb. 6 stam-
men aus 2 verschiedenen Meßreihen. Systematische Unterschiede zwischen den 
Meßwerten sind bei Re < 2,5 . 104 zu beobachten. Ursache dafür ist vermut-
lich die bei diesen kleinen Re-Zahlen verminderte Meßgenauigkeit, es ist 
aber auch möglich, daß ein geringfügiger Unterschied im Versuchsaufbau die 
Ursache ist. 
Helium wurde neben Luft als Strömungsmedium verwendet, um, mit Blick auf 
eine mögliche HTR-Anwendung der Rippenrohre, zu überprüfen, ob die Defi-
nition des Rippenwirkungsgrades nach Glg. (6) mit ihren idealisierenden 
Annahmen in der Lage ist, die Wärmeübertragungsverhältnisse am Rippenrohr 
genügend genau zu beschreiben. 
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In Abb. 8 sind die mit Luft und Helium ermittelten Meßwerte der Abb. 6 und 
Abb. 7 in ein gemeinsames Diagramm eingezeichnet. Die Wärmeleitfähigkeit 
von Helium ist etwa 5,5 mal größer als die von Luft. Der daraus resultieren-
de unterschiedliche Nutzen einer Berippung bei verschiedenen Wärmeübergangs-
bedingungen auf der Rohraußenseite wird aus Abb. 8 deutlich. Die Vergröße-
rung der Rohroberfläche durch eine Berippung ist bei Verwendung von Luft 
als Strömungsmedium wirkungsvoller als bei Umströmung der Rohre mit Helium. 
Die auf die gesamte Rohroberfläche bezogene scheinbare Nu-Zahl ist für 
Re = 6 . 104 bei Umströmung der Rohre mit Luft um ca. 15 % größer als bei Um-
strömung mit Helium. Dennoch ist der eingangs definierte Rippenwirkungs-
grad auch bei der Umströmung der Rohre mit Helium noch relativ groß. Bei 
den hier mitgeteilten Versuchen beträgt der Rippenwirkungsgrad für Re = 
6 . 104 immerhin noch irHelium = 0,82. 
Die Rippen der untersuchten Rippenrohranordnung haben in ihrem äußeren und 
größeren Teil die Form einer Trapezrippe, der Rippenfuß ist jedoch gerun-
det, so daß zur Ermittlung des Rippenwirkungsgrades eine Modifizierung der 
für Trapezrippen üblichen Rechnungsweise notwendig erschien. Im unteren 
Teil der Abb. 1 sind 3 Möglichkeiten skizziert, die Rippenform zu berück-
sichtigen. Im Fall a) wurde eine Trapezrippe angenommen, deren Rippenfuß-
breite sich aus der Forderung ergab, daß die Oberfläche dieser Trapezrippe 
mit der tatsächlichen Rohroberfläche übereinstimmt. Auf diese Weise ergibt 
sich eine Rippe mit relativ breitem Rippenfuß, die in ihrem mittleren-Teil 
erheblich von der tatsächlichen Rippenform abweicht. Im Fall b) wurde die 
Trapezrippe des äußeren Rohrteiles bis zum Kernrohrdurchmesser hin ver-
längert gedacht. Daraus resultiert jedoch mit ? b = 3,42 ein sehr viel 
größeres Oberflächenverhältnis als mit f = 3,213 gemessen. In der Rech-
nung wurden die Glattrohr- und Rippenfläche ausgehend von dem gemessenen 
Oberflächenverhältnis bestimmt. 
Als geeigneteste Möglichkeit, die von der Trapezrippe abweichende Rippenform 
zu berücksichtigen, erschien es, für den gerundeten Rippenfuß ~= 1 zu 
setzen und bei der Berechnung des Rippenwirkungsgrades nur die aufgesetzte 
Trapezrippe mit den in Abb. 1, Fall c~ angeführten geometrischen Daten zu 
betrachten. Man erhält den Rippenwirkungsgrad tl
c 
als Verhältnis 
tr = TGas - TRippe, c 
c TGas - TFuß , c (25) 
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wobei TRippe, c die mittlere Temperatur der auf hc = (DA - Dc)/2 verkürzten 
Rippe bezeichnet und TFuß , c die Rippenfußtemperatur beim Rippenfußdurchmes-
ser Dc = 22,70 mm ß (Abb. 1, Fall c). Die Rippenfußtemperatur läßt sich bei 
Annahme konstanter Wärmeübergangszahl auf der gesamten Rohroberfläche und 
radial verlaufender Wärmestromlinien leicht aus der Temperatur beim Kern-
rohrdurchmesser Dermitteln. 
Da der Rippenwirkungsgrad auf die Temperatur TFuß am Kernrohrdurchmesser D 
bezogen sein sollte, ergibt sich 
TRippe c ist aus Glg. (25) einzusetzen, so daß sich ergibt 
c (TGas - TFuß c)-TFuß c 
TGas - TFuß 
(26) 
(27) 
Bei der Rechnung nach Fall c) ergibt sich das Verhältnis von Rippenfläche/ 
Gesamtoberfläche bzw. von Glattrohrfläche/Gesamtoberfläche zu 
FR/F = 0,722 
FG/F = 0,178 
Vergleicht man die Ergebnisse der Rechnungen nach Fall a), b) und c), so erge-
ben sich infolge des auch bei der größten im Wärmeübergangsversuch einge-
stellten Reynolds-Zahl noch großen Rippenwirkungsgrades nur geringfügige 
Unterschiede in der Nusselt-Zahl. 
Re 
Fall a) 732 000 
Fall b) 732 000 









Der Versuchsauswertung wurde die Rippenform nach Fall c, Abb. 1 zugrunde ge-
legt. 
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In Abb. 9 ist die mit Hilfe der Berechnungsvorschrift für den Rippenwirkungsgrad 
nach Schmidt ermittelte reale Wärmeübergangszahl in dimensionsloser Form als 
Funktion der Reynolds-Zahl aufgetragen. Zwischen den mit Helium und Luft 
durchgeführten Messungen im überlappenden Strömungsbereich ist kein systema-
tischer Unterschied zu erkennen. Die mit Helium ermittelten Werte für 
Nu . Pr- 0,36 stimmen sehr genau mit den Ergebnissen derjenigen Versuchs-
reihe überein, die unter den gleichen Einbaubedingungen direkt im Anschluß 
an die "Helium-Versuche" mit Luft als Strömungsm~dium durchgeführt wurde. 
Der Zusammenhang zwischen dimens;onsloser Wärmeübergangs- und Strömungs-
kennzahl läßt sich, wie allgemein üblich, auch für das hier zu behandelnde 
Rippenrohrbündel durch einfache Potenzgesetze wiedergeben, wenn man den un-
tersuchten Strömungsbereich in 3 Teilbereiche aufteilt. Die Änderung der 
Steigung der sich im doppelt-logarithmischen Maßstab als Geraden darstellen-
den Kurven ist kleiner als von vergleichbaren Glattrohrbündeln her bekannt. 
Die mittlere Abweichung der Meßpunkte von der Ausgleichskurve ist für 
Re > 3 • 104 kleiner als 2 %. Die ermittelten Gesetzmäßigkeiten sind am 
Ende des Berichts in Tabelle 2 angegeben. 
Für einen Literaturvergleich sind im wesentlichen die Arbeiten von Schmidt 
/5/, /6/, Skrinska und Stasiulevicius /7/ und Kast /9/ heranzuziehen. 
Von diesen Autoren werden für Rippenrohre allgemeingültige Berechnungsvor-
schriften angegeben. Wärmeübergangsmessungen an querdurchströmten Wärmetau-
sehern mit Rippengeometrien ähnlich den hier untersuchten sind bisher nicht 
bekannt geworden. In Abb. 10 sind, mit der mittleren Gastemperatur als Stoff-
wertbezugstemperatur, neben den eigenen Meßwerten die Kurvenverläufe einge-
zeichnet, die sich nach den Berechnungsvorschriften von Schmidt und Skrinska 
für das untersuchte Rohrbündel ergeben. Daneben ist auch der nach Zukauskas 
/10/ für glatte Rohre geltende Zusammenhang zwischen Wärmeübergang und 
Re-Zahl aufgetragen. Nach Schmidt läßt sich der Einfluß der Rippenabmessung 
genügend genau durch das Oberflächenverhältnis P ausdrücken, die Rohrtei-
lungen sind danach nur von untergeordneter Bedeutung. Schmidt gibt für ver-
setzte Rohranordnungen an 
Nu = 0,45. 'f -0,375 • Reo,625 • Pr1/ 3 (28) 
Für Re > 3,5 • 104 ist die Steigung im Kurvenverlauf mit Reo,68 ähnlich der 
in Glg. (28) angegebenen. Mit Glg. (28) erhält man in diesem Strömungsbereich 
~Järmeübergangszahlen, die um 12 - 16 % über den gemessenen 1 iegen und somit 
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innerhalb der für Glg. (28) geltenden Toleranzgrenzen. Für Re < 3,5 . 104 
ist die übereinstimmung weniger gut. Eine Abschätzung der Grenzschichtdicken 
ergab für diesen Strömungsbereich, daß die einzelnen Grenzschichten praktisch 
den gesamten Raum zwischen den Rippen ausfüllen. Dies dürfte die Ursache für 
den starken Abfall der Wärmeübergangszahl zu kleinen Reynolds-Zahlen hin sein. 
Bei der Definition des Rippenwirkungsgrades war von der Vorstellung ausge-
gangen worden, daß die Wärmeübergangszahlen am Rippenrohr denen am Glattrohr 
gleichzusetzen sind. Aus Abb. 10 ist durch Vergleich mit den für Glattrohre 
geltenden Gesetzmäßigkeiten ersichtlich, daß diese Vorstellung über einen 
großen Strömungsbereich näherungsweise Gültigkeit hat. Im Unterschied zum 
Glattrohrbündel ist die Änderung der Steigung im Kurvenverlauf bei Erreichen 
überkritischer Reynolds-Zahlen beim untersuchten Rippenrohrbündel nicht so 
ausgeprägt. Als Wärmeübergangsbeziehung für das Glattrohrbündel wurden fol-
gende von Zukauskas angegebene Beziehungen verwendet. 
Nu = 0,021'Reo,8~ Pro,36 Re > 2 • 105 
Beim Vergleich der Meßergebnisse mit dem Berechnungsvorschlag von Skrinska 
und Stasiulevicius /7/ fällt besonders die unterschiedliche Steigung in 
den Kurvenverläufen auf. Die von den Autoren für den Strömungsbereich 
2 . 104< Re<:! 2 . 105 angegebene Steigung ist mit m = 0,8 größer als sie 
von den meisten anderen Experimentatoren für diesen Strömungsbereich ermit-
telt wurde. Noch größer wird die Diskrepanz bei Strömungszuständen mit Re> 
2 . 105. Hier geben Skrinska und Stasiulevicius eine Steigung von m = 
0,95 an, wohingegen aus den eigenen Messungen eine Steigung von m = 0,76 
abzulesen ist. Skrinska und Stasiulevicius geben aufgrund ihrer experi-
mentellen Untersuchungen in Luft als Bestimmungsgleichungen für den Wärme-
übergang versetzt angeordneter berippter Rohrbündel folgende Gleichungen an. 
Nu = 0,043 . k . Reo,8 
N 7 • k • Reo,95 u = 0,00 
2 . 104< Re <. 2 . 105 





Von Kast /9/ f wird vorgeschlagen, als kennzeichnende Länge in den dimen-
sionslosen Kennzahlen nicht den Kernrohrdurchmesser, sondern die Anström-
I 
länge 1 zu verwenden, die für das Kreisrippenrohr zu 
I 
1 (34) 
definiert ist. Als maßgebliche Geschwindigkeit ist nach Kast die mittlere 
Geschwindigkeit w im Rohrbündel einzusetzen. Sie errechnet sich aus der m 
Geschwindigkeit Wo im Eintrittsquerschnitt des Rohrbündels und dem Hoh1-
raumantei 1 'f2 





. 4 Sq • sl (36) 
Dval ist ein gedachter Rohrdurchmesser, der das gleiche Volumen wie das 
Rippenrohr besitzt. 
Für Rohranordnungen, bei denen sich die Rippenspitzen wie hier nicht berüh-
ren, ist mit einer verringerten Geschwindigkeit w
r 
zu rechnen 
t'J r = t'Jm • 
(1-(0,31/Re ,0,04) • k1) I (1-d/t) 104 < Re , (37) 1 1 
VJ = W • (1-{2,16/Re ,0,25) • k1 I (1-d/t) Re , < 104 (38) r m 1 1 
k1 = (h/(t-d»0,5 . (D/h)o,25 (39) 
Zusammen mit der nach Glg. (13) bestimmten Wärmeübergangszahl ergeben sich 
die Definitionsgleichungen für die Kennzahlen zu 
Nu , 
1 




= wr . 1 Iv 
(40) 
(41) 
~~bweiChUngen in ~er Schilderung des Rechnungsganges gegenüber der Darstellung 1~ ~91 ergeben slch daraus, daß von Kast auf eine persönliche Anfrage hin 
~lnlge K~rrekt~ren und Modifizierungen für die Berechnung des WärmeUberganges 1n 191 m1tgetel1t wurden. 
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Be; dieser Wahl von charakteristischer Länge und Geschwindigkeit sollten sich 
nach Kast die sich aus unterschiedlichen Rippenabmessungen ergebenden unter-
schiedlichen WärmeUbertragungseigenschaften von Rippenrohren berücksichtigen 
lassen. 
Die Wärmeübergangszahl NUll des Rippenrohrbündels ist nach Kast aus der 
Gleichung für die Wärmeübergangszahl NU1 des umströmten Einzelkörpers /9/ 
durch Multiplikation mit dem für Glattrohrbündel mitgeteilten Anordnungs-
faktor f lfI , vers zu ermitteln 
NUl I = ftp, vers· NU1 
NU1 = (0,3 + VNl1,lam 
2 I 25 
+ Nu 1,turb ) . (Pr/prw)o, 
NU1,lam = 0,664. Rel lo,5 . Pro,33 
NU1,turb = 





Nach Brandt, zitiert in /16/, hat der Anordnungsfaktor für ein Glattrohr-
bündel in versetzter Anordnung die Größe 
f llJ = 1 + (1,87 - !i!-) f 1 : 0,4 T' vers u 
mit der Nebenbedingung, daß für 
wobei 
f ;;;'1,5 ist 4' , vers 




a und b entsprechen beim Glattrohrbündel den dimensionslosen Rohrteilungen 
sund s • Im Falle des Rippenrohrbündels werden keine Angaben gemacht, auf 
w~lChen ~ohrdurChmesser die Quer- und Längsteilung des Rohrbündels zu be-
ziehen sind. Es schien sinnvoll, als Bezugsdurchmesser für a und b den vo-




Für die untersuchte Rohranordnung ergibt sich 
fy;,vers = 1,914 (51) 
Formal ist die Ermittlung des Anordnungsfaktors damit möglich, und wie in 
Abb. 11 gezeigt wird, besteht außerordentlich gute Obereinstimmung zwischen 
den Meßergebnissen und der Berechnungsvorschrift von Kast. Aber, verzichtet 
werden muß auf die Vorstellung, den Anordnungsfaktor als eine Funktion des 
Verhältnisses von hydraulischem Durchmesser/Anströmlänge d~/l I zu betrach-
ten, wie dies im Falle der Glattrohrbündel offenbar möglich ist. Es gilt 
d'/l I 4- t q - f (52) = 1) .~= 1 7T Gl attrohrbündel 
Rippenrohrbündel d'" 11 I 4 
t q 4'2 (53) = Dvol 7T 'P 
In Abb. 11 ist als durchgehender Linienzug die sich nach Glg. (42) erge-
bende WärmeUbergangszahl mit den Meßwerten in der Auftragung NUl I • Pr-
o
,36 = 
f (R~~ verglichen. Verschiedene Symbole wurden für die Kennzeichnung der Ver-
suche mit Luft und mit Helium als Strömungsmedium verwendet. 
Die Abweichungen zwischen berechnetem und gemessenem WärmeUbergangsverhalten 
betragen maximal 14 %, wenn man die Meßwerte für Re < 104 unberücksichtigt 
läßt. 
Durch Vorschaltung der im Abschnitt "Versuchsaufbau" erwähnten 4 Blindrohr-
reihen vor das zehnreihige RohrbUndel konnte der Einfluß des Strömungsanlaufs 
auf den Wärmeübergang weitgehend ausgeschaltet werden. Der thermische Anlauf 
dürfte bei einer versetzten Rohranordnung kleiner Querteilung im untersuch-
ten Re-Zahl-Bereich nur von untergeordneter Bedeutung sein. 
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I~ Abb. 12 Si~d die mit z = 10 und z = 14 Rohrreihen gewonnenen Ergebnissen 
elnander gegenubergestellt. Die Vorschaltung von 4 Blindrohrreihen bewirkt 
eine Vergrößerung des Wärmeüberganges über den gesamten untersuchten Re-Be-
reich im Mittel um etwa 6 - 7 %, bei den größten untersuchten Re-Zahlen um 
etwa 9 %. Dieses Ergebnis wird bestätigt durch die gleichzeitig erfolgte 
Messung des Wärmeüberganges in den einzelnen hintereinanderliegenden Rohr-
reihen, die anschließend diskutiert wird. 
6.3 ~~rill~~e~rg~ng_in_g~n_~in~~ln~D_bin~~r~in~n9~rli~9~n9~n_~2brr~ib~n 
Für eine übersichtliche Darstellung der Meßergebnisse wurde die Auftragung 
des Verhältnisses 
N P -0,36 
u r Einzelreihe 
Nu P -0,36 
r Einzelreihejn 
als Funktion der Rohrreihe gewählt. Abb. 13 zeigt die Ergebnisse für z = 10 
Rohrreihen, Abb. 14 für z = 14 Rohrreihen. Parameter in den Abbildungen ist 
die Reynolds-Zahl. Die eingezeichneten Meßwerte sind Ausgleichskurven ent-
nommen, die für jede Rohrreihe durch die Darstellung Nu' prE-~ ,361 °h =f{Re) lnze rel e 
gelegt wurden. Berücksichtigt wurden die mit Luft und Helium als Strömungs-
medium aufgenommenen Versuchspunkte der Abb. 9 und Abb. 12. In Abb. 13 sind 
zusätzlich die von Scholz /17/ mit einer anderen Meßmethode an einem ver-
setzt angeordneten Glattrohrbündel mit den Rohrteilungen Sq = 2,1 und 
sl = 1,37 ermittelten Ergebnisse eingetragen. Die wesentlichen Unterschie-
de zwischen Glatt- und Rippenrohrbündel bestehen darin, daß, bezogen auf 
die mittlere Wärmeübergangszahl der Rohranordnung, die Wärmeübergangszahl 
der 1. Rohrreihe beim RippenrohrbUndel kleiner ist als beim Glattrohrbün-
del, daß andererseits im RippenrohrbUndel die Rohrreihenzahl, nach der die 
mittlere Wärmeübergangszahl des Rohrbündels erreicht wird, kleiner als beim 
Glattrohrbündel ist. Für Re = 5 . 104 beispielsweise ist die mittlere Wär-
meübergangszahl beim Glattrohrbündel nach 4 , beim Rippenrohrbündel nach 
3 Rohrreihen erreicht. Obereinstimmend beobachtet man beim Rippen- und Glatt-
rohrbündel eine Vergrößerung der Anlauflänge für die Strömung bei Vergröße-
rung der Reynolds-Zahl und ein Maximum in der WärmeUbergangszahl nach Be-
endigung des Strömungsanlaufs. 
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Die in Abb. 14 wiedergegebenen Ergebnisse mit 4 vor die 10 gekühlten Rohr-
reihen vorgeschalteten Blindrohrreihen zeigen weitgehend den erwarteten 
Wegfall des Anlaufeffektes. Mit Ausnahme der Meßwerte für die erste und 
neunte Rohrreihe ergibt sich eine sehr gleichmäßige Verteilung des Wärme-
überganges auf die einzelnen Reihen des Rohrbündels. In der neunten Rohr-
reihe scheint eine Fehlmessung der Wasseraufheizung vorzuliegen, dafür spricht 
die mit abnehmender Re-Zahl und somit auch abnehmender Wasseraufheizung 
größer werdende Abweichung vom Mittelwert. Für die größere Abweichung vom 
Mittelwert der Wärmeübergangszahl in der 1. Rohrreihe muß angenommen wer-
den, daß sich hier doch noch ein Anlaufeffekt bemerkbar macht. 
Der ohne gleichzeitigen Wärmeübergang, d.h. bei TRohrwand = TGas ' nach Glg. 
(21) ermittelte Widerstandsbeiwert ~ ist in Abb. 15 als Funktion der Re-
Zahl aufgetragen. Unterschiedliche Symbole kennzeichnen wieder verschiedene 
Gasdrücke während der Versuche. Wie bei den Wärmeübergangsmessungen ist auch 
hier kein Einfluß des Gasdruckes auf das Ergebnis erkennbar. Der Kurvenver-
lauf zeigt die von versetzten Glattrohranordnungen her bekannte Verringerung 
des Widerstandsbeiwertes im Bereich 104< Re < 105• Für Re > 2,5 . 105 ist 
der Widerstandsbeiwert unabhängig von der Re-Zahl. 
Wie für den Wärmeübergang lassen sich auch für den Strömungswiderstand drei 
Reynolds-Zahl-Bereiche angeben, innerhalb derer der Zusammenhang zwischen 
Widerstandsbeiwert und Reynolds-Zahl jeweils durch ein einfaches Potenzgesetz 
nach Glg. (23) wiedergegeben werden kann. Zahlenwerte für die Konstanten k 
und r sind in Tabelle 2 angegeben. 
Allgemeingültige Angaben über den Strömungswiderstand von Rippenrohrbündeln 
in versetzter Anordnung wurden von Skrinska und Stasiulevi·cius /7/ mit-
geteilt: 
't; = k • 13,1 . Re-o,25 104< Re < 105 (54) 
~ = k • 0,74 Re > 105 (55) 
k = (1_t/D)1,8 . (1-h/D)-1,4 • s -0,55 . s -0,5 (56) q 1 
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Durch diese Beziehungen ließen sich die experimentellen Ergebnisse der Auto-
ren mit Abweichungen von + 20 % für Re < 2 '105 und + 13 % für Re > 2,5 . 105 
- -
darstellen. Die Anwendung der Glg. (54) und (55) auf das untersuchte Niedrig-
rippenrohrbündel führt hingegen zu einem unbefriedigenden Ergebnis. Im Be-
reich Re< 2,5 . 105 ist der gemessene Strömungswiderstand um 20 - 25 % klei-
ner als nach Skrinska und Stasiulevicius vorauszuberechnen, im überkri-
tischen Strömungsbereich Re> 2,4 . 105 betragen die Unterschiede sogar 75 %. 
Die anhand größerer relativer Rippenteilungen und Rippenhöhen abgeleiteten 
Beziehungen lassen sich offensichtlich nicht bis zu den verwendeten sehr klei-
nen Rippenabmessungen hin extrapolieren. 
Um einen Anhaltspunkt für die Größe des Strömungswiderstandes eines Rippen-
rohrbündels im Vergleich zum Glattrohrbündel zu bekommen, wurde in Abb. 15 
der sich für ein Glattrohrbündel gleicher Rohrteilung nach Zukauskas /1/ er-
gebende Widerstandsbeiwert mit eingezeichnet. Nach Zukauskas gilt 
7' = 5 2 ( 1 )0,25. Re-o,29 ~ , ~q 
Für Re> 2 . 105 wurde einem Diagramm in /7/ 
r ~ 0,2 entnommen 
(57) 
(58) 
In den Abb. 16 und Abb. 17 werden die mit und ohne Wärmeübergang ermittelten 
Widerstandsbeiwerte miteinander verglichen. In Abb. 16 ist als Stoffwertbe-
zugstemperatur in der Reynolds-Zahl die mittlere Gastemperatur gewählt. Syste-
matische Abweichungen zwischen den Meßwerten der verschiedenen Meßreihen 
sind nicht zu erkennen. Bei Rechnung mit der mittleren Grenzschichttemperatur 
als Stoffwertbezugstemperatur ist in einem Obergangsbereich 2,5 . 104< Re< 
3,5 . 105 eine systematische Abweichung von 4 % zwischen den Meßreihen mit 
und ohne Wärmeübergang vorhanden, Abb. 17. Dieses Ergebnis steht in gewissem 
Widerspruch zu den in /13/ gemachten Angaben, wo bei Messungen an einer einzel-
nen Rohrreihe sich die bei verschiedener Wärmestromrichtung und auch die iso-
therm ermittelten Widerstandsbeiwerte erst durch Einführung einer Grenzschichttem-
peratur als Stoffwertbezugstemperatur für die Re-Zahl zur Deckung bringen 
ließen. Zur Erklärung für das unterschiedliche Verhalten der Einzelrohrrei-
he und des Rohrbündels könnte der unterschiedliche Turbulenzgrad in beiden 
Anordnungen dienen. Aufgrund der größeren Turbulenz im Rohrbündel erstreckt 
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sich der vom Einzelzylinder und der Einzelrohrreihe her bekannte plötzliche 
Abfall im Widerstandsbeiwert vor Erreichen der kritischen Re-Zahl über einen 
größeren Re-Zahl-Bereich. Es ist denkbar, daß dadurch auch der Einfluß der 
Zähigkeit der Grenzschicht auf den Grenzschichtumschlag stark gemindert wird. 
6.5 Widerstandsbeiwert eines Rohrbündels mit mehr als zehn Rohrreihen 
-----------------------------------------------------------------
Die Ermittlung des Widerstandsbeiwertes eines Rohrbündels mit mehr als 10 
Rohrreihen wurde auf zweierlei Weise versucht. Wie bei Beschreibung des Ver-
suchaufbaus erläutert, waren Druckbohrungen auch in der Deckplatte des Wär-
metauschers in Höhe der 5. und 9. Rohrreihe angeordnet worden. Mit der In-
tention, auf diese Weise die besonderen Druckverluste am Eintritt in das 
Bündel bzw. am Austritt aus dem Bündel zu vermeiden, waren in früheren Un-
tersuchungen an versetzt angeordneten Glattrohrbündeln repräsentative Werte 
für den Strömungswiderstand eines sehr langenRohrbündels ermittelt worden. 
Wie aus Abb. 18 ersichtlich, gelang dies für das Rippenrohrbündel nicht. Der 
ermittelte "innere Druckabfall" liegt im ganzen untersuchten Strömungsbereich 
um etwa 13 % über dem Wert des 10-reihigen Rohrbündels. Worauf diese Fehl-
messung zurückzuführen ist, konnte nicht geklärt werden. Eine zweite,Möglich-
keit zur Ermittlung des Druckverlustes einer sehr langen Rohranordnung bot 
sich durch Vergleich der Strömungswiderstände einer 10-reihigen und einer 
14-reihigen Rohranordnung, Abb. 19. Systematische Unterschiede zwischen den 
bei den Meßreihen sind nicht zu erkennen. Daraus darf geschlossen werden, 
daß der Widerstandsbeiwert der 10-reihigen Rohranordnung auch auf Rohrbündel 
mit einer größeren Reihenzahl übertragen werden kann. 
6.6 ~infl~@-g~r-~~lQrQbr~_~n_Q~s~:_~ng_~QQ~nEl~~~~_~~f_~~rID~~Q~rg~ng_~nQ 
~~r2~~ng~~ig~r~~~ng 
Bei der industriellen Anwendung eines versetzt angeordneten Rohrbündelwär-
meaustauschers wird man in der Regel die ungekühlten Halbrohre an Deck-
und Bodenplatte weglassen, die bei Versuchen zur Erstellung von Berechnungs-
unterlagen zur Minderung von Randflüssen allgemein eingebaut werden. Der 
Einfluß der Halbrohre auf die Durchströmung des Rohrbündels ist sicher in 
hohem Maße davon abhängig, wieviele Rohre in jeder der hintereinanderlie-
genden Rohrreihen eingebaut sind. 'Im Falle des hier untersuchten Rohrbün-
dels waren es n = 15,5. Mit dieser Rohrzahl sollte eine praxisnahe Aus-
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sage über den. Einfluß der Halbrohre möglich sein. Durch den Ausbau der Halb-
rohre wurde der für die Berechnung der Kennzahlen zugrunde gelegte kleinste 
freie Strömungsquerschnitt um 9 % vergrößert. 
In den Abb. 20 und 21 bzw. Abb. 22 und 23 werden die mit und ohne Halbrohre 
erzielten Ergebnisse für WärmeUbergang und Strömungswiderstand einander ge-
genübergestellt. In den Abb. 20 und 22 wurde die Vergrößerung des Strömungs-
querschnitts bei der Berechnung der Re-Zahl und des ~ -Wertes berücksich-
tigt, in den Abb. 21 und 23 blieb diese ~nderung unberücksichtigt. Die Be-
rücksichtigung des ohne Halbrohre vergrößerten Strömungsquerschnitts führt 
zu einer scheinbar vergrößerten Wärmeübergangszahl, Abb. 20. Als Ursache 
denkbar wäre ein vergrößerter Queraustausch des Strömungsgases, da die Halb-
rohre abwechselnd an der oberen und unteren Deckplatte fehlen. Die anschlie-
ßende Betrachtung des Strömungswiderstandes zeigt jedoch, daß lediglich nicht 
die richtige Bezugsgeschwindigkeit eingesetzt wurde. Läßt man, wie in Abb. 21, 
die Vergrößerung des Strömungsquerschnitts unberücksichtigt, so ermittelt man 
Wärmeübergangszahlen, die im Mittel um 1 - 2 % kleiner als die für die Rohr-
anordnung mit n = 15,5 Rohren gmessenen sind. 
Größeren Einfluß als auf den Wärmeübergang besitzt der Ausbau der Halbrohre 
auf den Strömungswiderstand. Die Berücksichtigung des vergrößerten Strömungs-
querschnittes würde (Abb. 22) einen gegenüber der Anordnung mit Halbrohren 
vergrößerten Strömungswiderstand vortäuschen. Tatsächlich aber wird durch 
den Ausbau der Halbrohre der Strömungswiderstand der Rohranordnung um ca. 7 % 
verringert, wie aus der Auftragung in Abb. 23 zu ersehen ist, in der die Ver-
größerung des Strömungsquerschnitts unberücksichtigt blieb. Die ~nderung der 
Gesetzmäßigkeiten für den Wärmeübergang und Strömungswiderstand in Zusammen-
hang betrachtet führt zu dem Schluß, daß die Durchströmung des Rohrbündels 
durch den Ausbau der Halbrohre nahezu unberührt bleibt und sich wesentliche 
~nderungen nur für die unmittelbaren Randzonen an Deck- und Bodenplatte erge-
ben. Durch den Ausbau der ohnehin nicht am Wärmeaustausch beteiligten Halb-
rohre ist also eine erhebliche Abnahme des Strömungswiderstandes bei einer 
nur unwesentlichen Verringerung der mittleren Wärmeübergangszahl möglich. 
Zahlenangaben über den Wärmeübergang und Strömungswiderstand ohne Halbrohre 
sind Tabelle 2 am Schluß der Arbeit zu entnehmen. Die dort angegebenen Gesetz-
mäßigkeiten gelten für den Fall, daß der durch den Ausbau der Halbrohre ver-
größerte Strömungsquerschnitt bei der Berechnung der Bezugsgeschwindigkeit in 
den dimensionslosen Kennzahlen unberücksichtigt bleibt. 
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6.7 ~~~~~ng_9~r_§~~~b~in9ig~~i~~y~r~~il~ng_~~n~r~~b~_~~r_BQbr~~b~~_1§Q_~ng 
10 mm hinter dem Rohrbündel 
---------------------------
Die Messungen sollten Aufschluß darüber geben, inwieweit die durch den Aus-
bau der Halbrohre höhere Geschwindigkeit nahe der Deck- und Bodenplatte des 
Wärmetauschers das Geschwindigkeitsprofil in einiger Entfernung stromabwärts 
von der Rohranordnung beeinflußt. Dies zu wissen ist wichtig für den Fall, 
daß mehrere Rohrbündel hintereinandergeschaltet sind und somit die Anströ-
mung eines Rohrpakets von den Abströmbedingungen des stromaufwärts gelege-
nen Rohrpakets beeinflußt wird. In Abb. 24 werden für 3 verschiedene Re-Zah-
len die mit Hilfe der in Abschnitt 4.5 beschriebenen Meßmethode 480 mm hin-
ter der Rohranordnung für n = 15,0 und n = 15,5 Rohre je Reihe ermittelten 
Geschwindigkeitsprofile miteinander verglichen. Die Zahl der hintereinander-
geschalteten Rohrreihen betrug z = 10. 
Schon für die Rohranordnung mit Halbrohren (n= 15,5) beobachtet man eine aus-
geprägte Oberhöhung des Profils an den Berandungen des Wärmetauschers und zwei 
Geschwindigkeitsminima etwa in Höhe des dritten bzw. fünften und des elften 
Rohres, von der oberen Berandung aus gezählt. Die Abweichungen von der mitt-
leren Geschwindigkeit nehmen mit kleiner werdender Re-Zahl zu. Sie betragen 
bei Re ~ 750 000 etwa b. w = + 15 %, bei Re ?:s 25 000 ungefähr b. w + 35 %. 
Dieses Ergebnis warf die Frage auf, ob diese unerwartet großen Geschwindig-
keitsschwankungen schon in der letzten Rohrreihe der Anordnung vorhanden sind. 
Es ltlUrde versucht, mit einem 10 mm hinter der letzten Rohrreihe angebrachten 
Staurohr die maximale Geschwindigkeit in den einzelnen Strömungsgassen der 
1 etzten Rohrrei he zu erfassen. Das Ergebni s der Messung ist für Re -;::: 130 000 
in Abb. 24 miteingezeichnet. Es verdeutlicht, daß Ort und Tendenz der 480 mm 
hinter dem Bündel gemessenen Abweichung auch in der letzten Reihe des Bündels 
schon vorhanden sind, die Größe der Geschwindigkeitsschwankung mit dem' Ab-
stand vom Rohrbündel jedoch wächst. Vermutlich findet hier, ähnlich wie von 
fluchtenden Rohranordnungen her bekannt /18,19/, ein Zusammenschluß benach-
barter Strahlen unter Verstärkung der Geschwindigkeitsdifferenzen statt. Die 
Herausnahme der Halbrohre (n = 15,0) bewirkt die weitere erwartete Oberhöhung 
des Geschwindigkeitsprofils an der Deck- und Bodenplatte der Rohranordnung. 
Auch hier sind die Abweichungen bei kleiner Re-Zahl größer als bei großer 
Re-Zahl. Für Re = 750 000 beträgt die Geschwindigkeitsüberhöhung am Rand 
/J. w = + 67 %, für Re = 25 000 ungefähr LlW:: + 92 %. 
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7. Bewertung der durch eine Berippung erzielbaren wärme- und strömungs-
technischen Vorteile 
Ohne auf die Problematik einer allgemeingültigen Bewertungsziffer für Wärme-
tauscher eingehen zu wollen, soll versucht werden, durch Vergleich des unter-
suchten Rippenrohrwärmetauschers mit einer gleichartigen Glattrohranordnung 
zum Einsatz für dasselbe Wärmeübertragungsproblem die wärme- und strömungs-
technischen Vor- und Nachteile bei der Wärmetauscher gegeneinander abzuwägen 
und darzustellen. Dies soll auf der Grundlage der von Glaser /20/ eingeführ-
ten Leistungsziffer E erfolgen, in der die übertragene Wärmemenge Q zur 
aufgebrachten Pumpleistung N ins Verhältnis gesetzt wird . 
. 
E = ~ ( 59) 
Allgemein sind die zu übertragende Wärmemenge Q und der Massenstrom m vor-
gegeben, ferner wird gleiche Temperaturführung in den zu vergleichenden 
Wärmetauschern angenommen. Abgesehen von der Berippung wird für beide Wärme-
tauscher gleiche Geometrie vorausgesetzt, d.h. Kernrohrdurchmesser = Glatt-
rohrdurchmesser, gleiche auf den Kernrohrdurchmesser bezogene Rohrteilungen 
und gleicher Einbauquerschnitt. Die unterschiedlichen Wärmeübertragungsei-
genschaften der zu vergleichenden Wärmetauscher werden durch eine unter-
schiedliche Baulänge, d.h. durch unterschiedliche Anzahl der hintereinander-
zuscha1tenden Rohrreihen z berücksichtigt. Der Vergleich zwischen den Lei-
stungsziffern des berippten und des unberippten Rohrbündels entartet in die-
sem Falle zu einem Vergleich zwischen dem jeweils für die gleiche Wärme-
leistung aufzubringenden Druckverlust D p /21, 22/. In der folgenden Rech-
nung steht der Index "R" für "Rippenrohr", der Index "G" für "Glattrohr". 
Es ist 
b..P= 5' /2 . vi . z • ?: 
R = Ti· 00 • n • L • z 
U = (tq - Dvol )' n' L 








• R . (TGas - TWand ) (65) Q = ()( 
Nu = ()( . D/1\ (66) 
. 5' . U (67) m = w • 
'C. t q - Dvol D .2 . m • Q (68) 4P= NU U3 TIQ ~. i\ '/J (TGas-TWand) 
Für den Vergleich zwischen der berippten und der unberippten Rohranordnung 
ist der letzte Term in Glg. (68) voraussetzungsgemäß konstant. Unter Berück-
sichtigung, daß DO/D = 'P und für das Glattrohrbündel D a 00 ~ Dvol/ergibt 
sich mit Hilfe von Glg. (62) 
(69) 
Hierin ist als dimensionslose Wärmeübergangszahl des berippten Rohrbündels 
die scheinbare Wärmeübergangszahl Nus einzusetzen, NUR"=' Nu s ' 
Der Vergleich zwischen Rippen- und Glattrohrwärmetauscher bei gleichem Mas-
senstrom bedingt, daß die wärme- und strömungstechnischen Eigenschaften der 
Wärmetauscher bei verschiedenen Re-Zahlen zu betrachten sind. Es gilt 
(70) 
Wählt man als Grundlage für den Vergleich der Wärmetauscher die Strömungs-
kennzahl für das Glattrohrbündel 
RVergleich = ReG (71 ) 
so ergibt sich aus Glg, (69) und Glg. (61) 
ReVergleich 
t - D 
= ReR • q vol t q - D (72) 
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In Abb. 25 ist unter Zugrundelegung der mit Luft als Strömungsmedium er-
mittelten und in den Abb. 6 und Abb. 15 dargestellten Gesetzmäßigkeiten 
das Verhältnis von A PG/ ~ PR nach Glg. (69) in der Form f R/ E G als 
Funktion von ReVergleich aufgetragen. Als Bezugswert für die Glattrohran-
ordnung wurden die von Zukauskas angegebenen Gesetzmäßigkeiten (Abb. 10 und 
Abb. 15) verwendet. Im untersuchten Reynolds-Zahl-Bereich ist zur übertragung 
der gleichen Wärmeleistung bei gleichem Einbauquerschnitt für die Wärmetau-
scher bei Verwendung eines Glattrohrbündels ein um 40 - 50 % 'größerer Druck-
abfall zu überwinden als bei Anwendung des Rippenrohrbündels. Für Re > 5 . 105 
wird der wärmetechnische Vorteil des Rippenrohrwärmetauschers durch den ab-
nehmenden Rippenwirkungsgrad geschmälert, für Re < 3 . 104 wirkt sich die im 
Verhältnis zur Grenzschichtdicke kleine Rippenteilung nachteilig aus. Die 
Baulänge des berippten Wärmetauschers verringert sich gegenüber der Glatt-




Eine andere Möglichkeit des Vergleichs der Wärmetauscher ergibt sich, wenn 
man zur Erzielung gleicher Wärmeleistung nicht die Rohroberfläche des Rip-
penrohrbündels reduziert, sondern den Rippenrohrwärmetauscher durch Ver-
größerung des Einbauquerschnitts bei einer kleineren Reynolds-Zahl betreibt 
/21, 22/. In diesem Fall ist das Verhältnis von (Stanton-Zahl)3/ ~ -Wert 
maßgeblich für den Vergleich der Wärmeaustauscher. 
8. Zusammenfassung 
Ein querdurchströmtes Rohrbündel, bestehend aus z = 10 in Strömungsrichtung 
hintereinanderliegenden parallel versetzten Rohrreihen mit n = 15,5 Nied-
rigrippenrohren je Reihe, wurde bei Reynolds-Zahlen 5 . 103< Re < 7 . 105 
hinsichtlich seiner wärme- und strömungstechnischen Eigenschaften experimen-
tell untersucht. Die Rohre wurden außen von heißem Gas, Luft oder Helium 
umströmt, das seine Wärme an in den Rohren fließendes Kühlwasser eines 
Sekundärkreislaufes abgab. Ziel der Untersuchung war die Ermittlung der 
mittleren Wärmeübergangszahl und des Strömungswiderstandes der Rohranord-
nung als Funktion der Reynolds-Zahl. In der anschließenden Tabelle 2 sind 
die Faktoren und Koeffizienten der in Form einfacher Potenzgesetze der Art 
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Nu = c. Rem. Pro,36 
darstellbaren Versuchsergebnisse angegeben. Es sind 3 Strömungsbereiche 
zu unterscheiden. Für Re < 3,5 . 104 wurden vergleichsweise kleine Wärme-
übergangszahlen gemessen, da bei diesen Strömungszuständen die einzelnen 
Grenzschichten den Raum zwischen den Rippen nahezu ganz ausfüllen. Bei 
Re~2t4 .105 ändern sich die Gesetzmäßigkeiten für Wärmeübergang und Strö-
mungswiderstand infolge des Grenzschichtumschlages. Die Änderung in der 
Steigung der Kurvenverläufe ist allerdings nicht so ausgeprägt wie bei 
Glattrohranordnungen. Durch Vorschaltung von 4 nicht am Wärmeaustausch 
beteiligten Rohrreihen vor das zehnreihige Rohrbündel konnte der Einfluß 
des Strömungsanlaufes auf den mittleren Wärmeübergang nahezu aus~eschal-
tet werden. Die mittlere Wärmeübergangszahl der Rohranordnung vergrößert 
sich dadurch um 6 - 7 % gegenüber der Anordnung mit z = 10 Reihen. Dieses 
Ergebnis wurde auch bestätigt durch die direkte Messung des Anteils der 
einzelnen hintereinanderliegenden Rohrreihen am mittleren Wärmeübergang der 
Anordnung. Wie von der Glattrohranordnung her bekannt, ist die Wärmeüber-
gangszahl der ersten Rohrreihe um 40 - 50 % kleiner als die mittlere Wärme-
übergangszahl, im Unterschied zum Glattrohrbündel werden für den Strömungs-
anlauf und den thermischen Anlauf beim Rippenrohrbündel eine Rohrreihe weni-
ger benötigt. Der Strömungswiderstand der zehnreihigen Anordnung ist hinge-
gen auch repräsentativ für ein mehrreihiges Rohrbündel. Es wurde kein Unter-
schied zwischen dem ~ -Wert für z = 10 und für z = 14 Rohrreihen gemessen. 
Ferner wurde der Einfluß der Halbrohre an Deck- und Bodenplatte des Wärme-
tauschers auf die Gesetzmäßigkeiten für Wärmeübergang und Strömungswid'er-
stand ermittelt. Diese im Versuchsbetrieb zur Vermeidung von Randeinflüssen 
verwendeten Halbrohre werden beim industriellen Betrieb meist weggelassen. 
Im Falle des mit 15 gekühlten Rohren je Reihe ausgestatteten Wärmetauschers 
blieb die Änderung der Gesetzmäßigkeiten für den Wärmeübergang durch die 
Herausnahme der Halbrohre vernachlässigbar. Der Strömungswiderstand ver-
ringerte sich hingegen um etwa 7 %. 
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Am Ende des Berichtes wurde eine Bewertung der durch eine Berippung der Roh-
re erzielbaren wärme- und strömungstechnischen Vorteile versucht. Vergli-
chen wurden zwei Wärmetauscher, die sich beim Einsatz für dasselbe Wärmeüber-
tragungsproblem und gleicher Geometrie nur dadurch unterscheiden, daß auf 
das Glattrohr eine Berippung aufgebracht wurde, so daß dem Glattrohrdurch-
messer der Kernrohrdurchmesser des Rippenrohres entsprach. Eine unter die-
sen Voraussetzungen als Quotient aus übertragener Wärmeleistung zu aufge-
wandter Pumpleistung gebildete Leistungsziffer ist für den berippten Wärme-
tauscher in einem weiten Reynolds-Zahl-Bereich um den Faktor 1,4-1,5 größer 
als für das Glattrohrbündel. 
Tabelle 2 
FaktOl"en und Exponenten der l~ärmeUbergang und Sb'ömungsw; derstand beschrei ben den Exponenti al fun kti onen 
Nu- Pr-o,36 = C . Rem 
"C = k· Rer 
Re < 35 000 




z=10 0,0729 0,74 
n=15,5 
z=10 0,0714 4,26 -0,20 
n=15,0 





m k r c m k r 
0,0552 
13,3 0,318 
0,68 -0,30 0,0511 0,76 
° 
12,4 0,0509 0,294 
'------ - -~-
z: Anzahl der in Strömungsrichtung hintereinanderlie-
genden Rohrreihen 
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Erläuterungen zur Beschriftung der Abbildungen: 
Für einen großen Teil der Abbildungen wurden Diagramme verwendet, die mit 
Hilfe eines an die zur Versuchsauswertung benutzte Rechenanlage IBM 370-168 
angeschlossenenen Calcomp-Plotters erstellt wurden. In Anlehnung an die 
durch das Plott-Programm vorgegebenen Beschriftungsmäglichkeiten wurden in 
den Abbildungen einige Bezeichnungen benutzt, die von den im Text verwen-






NU/PR -,. 0.36 SCHEINBAR 
NU/PR ~ lf 0.36 SCHMIDT 




N . Pr-o,36 Us 
Nu . Pr-o,36, Rippenwirkungsgrad 
nach Glg. (6) 
-0 36 Nu l , . Pr ' , Rippenwirkungsgrad 
nach Glg. (16) 
Bei den maschinell erstellten Diagrammen wurde auf eine Bildunterschrift 
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Abb.3 Schaltschema und vereinfachte Konstruktions-
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